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Zespol Szkol im. Stanislawa Staszica
w Mie¢tnem, ul. Gléwna 49
08-400 Garwolin

Zbiorcza roczna ocena jakosci wody na plywalni od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
w Zespole Szkél im. Stanislawa Staszica w Mi¢tnem, ul. Glowna 49, 08-400 Garwolin

Na podstawie:
1. art. 4 ust 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji

Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195, z pozn. zm ),

2. §4pktl, 2 3, 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie

wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)

oraz po przeanalizowaniu:

o parametrow jakosci wody na plywalni ocenionych na podstawie wymagan, o ktdrych
mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporzadzenia;

» wynikow badan wody na plywalni wykonywanych przez zarzadzajacego ptywalnig;

o zakresu i czestotliwosci wykonywania badan przez zarzadzajacego plywalnig oraz
zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;

e wynikow badan wody wykonanych z nadzoru w dniu 20.09.2022 r., przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie przed wydamem oceny;

e po przeprowadzeniu w dniu 24. 10.2022 r. kontroli samtarnych w zakresie reahzac_u
przez zarzadzajgcego plywalnig obowiazkow wynikajgcych z przepisu § 3 ust. 11 2 ww.
rozporzadzenia, Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie dokonuje
zbiorczej, rocznej oceny jakosci wody w ww. pltywalni.

Woda doprowadzana na ww. pltywalnie pochodzi z systemu zbiorowego zaopatrzenia
w wode (wodociag publiczny Mie¢tne) zarzadzanego przez Zaklad Budowy i Eksploatacji
Urzadzen Wodociggowo - Kanalizacyjnych Sp. z o.0, Migtme, ul. Garwolifiska 3,
08-400 Garwolin i jest pod biezacym nadzorem sanitarnym. Jakos¢ wody z ww. wodociagu jest
zgodna z wymogami rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 22017 r. poz. 2294).

Ptywalnia wyposazona jest w 2 niecki basenowe (niecka sportowa i jacuzzi). Nie posiada
niecki przeznaczonej do nauki ptywania dla niemowlat i dzieci do lat 3.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie zatwierdzit harmonogram
poboru probek wody przedstawiony przez zarzadzajacego ptywalnig, ktoéry byl realizowany
zgodnie z ustaleniami, a sprawozdania byly przekazywane w terminie.

Zakres przeprowadzanych badan w plywalni, byl zgodny z wymogami ww.
rozporzadzenia i obejmowal: metnosé, pH wody, azotany, utlenialnos¢, ¥ THM, chloroform,
chlor wolny, chlor zwiazany, potencjat redox, liczbe bakterii Escherichia coli i liczbe bakterii



Pseudomonas aeruginosa w 100 m! wody, ogoélng liczbe¢ mikroorganizméw na agarze

odzywezym w 1 ml wody w 36+2°C po 48 h, liczbg bakterii Legionella sp. w 100 ml wody.
Probki wody pobierano z nastgpujacych punktow:

ntecka baseft sportowego;

niecka jacuzzi, wyposazona w urzadzenia wytwarzajace aerozol wodno-powietrzny;

systemu cyrkulacji, woda wprowadzana do niecki basenu sportowego;,

systemu cyrkulacji, woda wprowadzana do niecki jacuzzi,

kranu w szatni damskiej, badania w zakresie bakterii Legionelia sp.

Badania jakosci wody na ptywalni byly wykonywane w ramach kentroli wewnetrznej
przez laboratorium GBA POLSKA Sp. z 0.0, Lajski, ul. Koscielna 2a, 05-119 Legionowo oraz
znadzoru w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedicach
(1aboratoria posiadaja akredytacj¢ Polskiego Centrum Akredytacii).

Zgodnie z § 3 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz. U. z 2022 1. poz. 1230),
zarzgdzajacy plywalnia prowadzi rejestr wynikow pomiaréw jakosci wody i biezacej
obserwacji, dla niecki sportowej i niecki jacuzzi oraz nadzor nad praca urzadzen. W wodzie
oznaczano: pH, potencjal redox, stgzenie chloru wolnego i zwigzanego, temperature.
Nie odnotowywano w wodzie zanieczyszczen kalowych i wymiotnych.

Po przeprowadzonej analizie wynikow badan wody od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia
2022 r., Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie stwierdza, ze w 4 probach
wystapity przekroczenia Ogoélnej liczby mikroorganizmo6w na agarze odzywczym w 1 ml wody
po48 h w 36°C oraz w 2 probach wystapito przekroczenie poziomu chioroformu w punktach
poboru niecka jacuzzi oraz w wodzie wprowadzanej do jacuzzi;

W zwigzku z powyzszym zarzadzajacy ptywalnig poinformowat o podjetych dziataniach
naprawczych polegajacych m.in. wylaczeniu z eksploatacji niecki jacuzzi, spuszczeniu wody
zniecki i przeprowadzeniu dezynfekcji. Zarzadzajacy plywalnig przedstawil sprawozdania
zbadan potwierdzajace wyeliminowanie przekroczen Ogolnej liczby mikroorganizméw
na agarze odzywczym w 1 ml wody po 48 h w 36°C w ww. plywalni.

Zarzadzajacy plywalnia umieszczal przy ptywalni, na tablicy informacyjnej zbiorcza
roczna ocen¢ jakosci wody oraz aktualne wyniki badania wody.

Przeprowadzona zbiorcza roczna ocena jakosci wody na plywalni Zespole Szkot
im. Stanislawa Staszica w Mietnem, ul. Gléwna 49, 08400 Garwolin wykazata,
ze administrator zgodnie z wytycznymi rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada
2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz. U. z 2022
r. poz. 1230), prowadzil nadzoér nad jakoscia wody w plywalmi w celu zapewnienia
uzytkownikom wody przydatnej do kapieli.

Otrzymuje:
1. Adresat;
2. Starostwo Powiatowe, ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin;
3. Aa.
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OCENA JAKOSCI WODY

Na podstawie:

e art 4 ust.]l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekoji Sanitarnej (Dz. U.
z 2021 r. poz. 195, z p6zn. zm.)

e § 2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 1. w sprawie wymagan,
jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)

Painstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie
stwierdza, ze woda z niecek plywalni nalezgcej do
Zespolu Szkél im. Stanislawa Staszica w Migtnem jest przydatna do kgpieli

UZASADNIENIE

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie wydaje ww. oceng jakasci
wody w oparciu o przekazane przez Zespol Szkol im. Stanistawa Staszica w Migtnéem,
ul. Gtoéwna 49, 08400 Garwolin sprawozdania z badan probek wody w pltywalni:

niecka jacuzzi:

e OL-LBW.9051.1.991/n.2022, probki wody pobrane w dniu 20.09.2022 r.
e 1/0/02/2022/873/FM/2, probki wody pobrane w dniu 04.10.2022 .

e 1./0/02/2022/874/FM/S, probki wody pobrane w dniu 27.10.2022 r.

e 1/0/02/2022/877/FM/2, probki wody pobrane w dniu 02.11.2022 1.

o 1/0/02/2022/878/FM/3, probki wody pobrane w dniu 22.11.2022 1.

e 1/0/02/2022/879/FM/2, probki wody pobrane w dniu 06.12.2022 1.

e 1/0/02/2022/880/FM/5, probki wody pobrane w dniu 20.12.2022 r.

o 1/0/12/2022/2256/FM/2, probki wody pobrane w dniu 03.01.2023 r.

o 1/0/12/2022/2259/FM/5, probki wody pobrane w dniu 24.01.2023 1.

niecka basenu sportowego:
* OL-LBW.9051.1.990/n.2022, prébki wody pobrane w dniu 20.09.2022 r.
e 1/0/02/2022/873/FM/1, probki wody pobfane w dniu 04.10.2022 r.
e 1/0/02/2022/874/FM/1, probki wody pobrane w dniu 27.10.2022 r.
e 1/0/02/2022/877/FM/1, probki wody pobrane w dniu 02.11.2022 r.
* 1/0/02/2022/878/FM/1, probki wody pobrane w dniu 22.11.2022 .
e 1/0/02/2022/879/FM/1, probki wody pobrane w dniu 06.12.2022 r.



e 1./0/02/2022/880/FM/1, probki wody pobrane w dniu 20.12.2022 1.
s L/0/12/2022/2256/FM/1, probki wody pobrane w dniu 03.01.2023 1.
e 1/0/12/2022/2259/FM/1, probki wody pobrane w dniu 24.01.2023 r.

Wyniki wskazuja, ze woda z niecek ptywalni nalezacej do Zespotu Szkél im. Stanistawa
Staszica w Migtnem, ul. Gléwna 49, 08-400 Garwolin w zakresie zbadanych parametréw
spelnia wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach.

f

Otrzymuja:
1. Zespot Szkot im. Stanistawa Staszica w Migtnem, ul. Giéwna 49, 08-400 Garwolin
2. Starostwo Powiatowe w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin
3. Aa



